附件：
安庆市立医院南院区部分电气设备维护项目报价表

	设备名称
	维护内容
	品牌/型号
	单位
	数量
	报价
	备注

	柴油发电机（500kW）
	更换机油
	
	升
	72
	
	根据现场设备运行需求，予以更换。

	
	更换机油滤芯
	
	套
	2
	
	

	
	更换空气滤芯
	
	套
	2
	
	

	
	更换柴油滤芯
	
	套
	1
	
	

	
	更换防冻液
	
	升
	200
	
	

	
	更换电池
	12V200AH
	只
	2
	
	

	
	整机保养
	
	台
	1
	
	部分管道、连接件存在漏液现象，须一并维修处理。对整机进行保养、调试、空载试运行。

	高压开关柜（KYN28-12）
	更换开关状态显控装置
	
	台
	4
	
	更换设备性能参数不可低于现有设备，并与已运行设备兼容，满足运维后台的通信要求。

	合计
	大写：
小写：
	
	


备注：1.此报价应包含此项目中要求的所有工作内容，包括不限于配件耗材采购更换、维护维修、调试试运行、培训、安全措施、垃圾清理、人员安排、税费、质保维保等一切费用。
[bookmark: _GoBack]    2.报价时应注明主要耗材品牌（机油、滤芯、防冻液、电池、显控装置等）。
